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WARUNKI  TECHNICZNE  – przebudowy urządzeń kanalizacyjnych przy ul. Wielkopolska 

    w Lęborku. 
 
 

 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku określa 

następujące warunki techniczne do projektowania: 
1. Studnię osadnikową zaprojektować na sieci kanalizacyjnej ø 200 mm, przed zbiornikiem 

przepompowni ścieków. 
2. W miejsce istniejącej studni kanalizacyjnej zaprojektować studnię kanalizacyjną 

betonową o średnicy Dn 1200 mm. 
3. Zbiornik przepompowni ścieków zaprojektować o średnicy umożliwiającej montaż dwóch 

kompletów pomp. 
4. Komorę zasuw zaprojektować o średnicy umożliwiającej montaż dwóch kompletów 

armatury odcinającej. 
5. Wymagania dla wyrobów i wyposażenie przepompowni zostaną określone przez  

M.P.W i K na etapie projektowania, po pisemnym wystąpieniu projektanta. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 
290) wraz z przepisami wykonawczymi i ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku  
O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r., nr 139 
z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.  

 
 
 

 

 M IE JSK I E  PR ZE D SI ĘB I ORS T WO   
WOD OC I ĄG ÓW  I  KA N A LI Z A C J I   
SP .  Z  O .O .  W  LĘ B OR K U  
UL. PIONIERÓW 2, 84- 300 LĘBORK 
tel. (0 59) 863 47 71; fax (0 59) 863 47 70 
  


