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            OPIS    TECHNICZNY 
 

 

 

 

1.0.  CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 

Celem inwestycji jest budowa układu sieci wodociągowych na terenie 
osiedla, z niezbędnym uzbrojeniem w postaci: zasuw oraz przeciwpoŜarowego 
uzbrojenia sieci wodociągowych w hydranty. Dodatkowo projektuje się 
wykonanie komór zasuw na istniejącym wodociągu (przejście pod ul. 
Abrahama i torami kolejowymi, oraz budowę odcinka magistralnego 
wodociągu w315, od ul. Gdańskiej do torów kolejowych. 

 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę:  

-  odcinki o średnicy dn 315mm; długość łączna L= 3.207,5m 
-  odcinki o średnicy dn 250mm; długość łączna L= 476,0m 
-  odcinki o średnicy dn 225mm; długość łączna L= 553,5m 
-  odcinki o średnicy dn 160mm; długość łączna L= 725,5m 
-  odcinki o średnicy dn 110mm; długość łączna L= 943,5m 
-  odcinki o średnicy dn 90mm; długość łączna L= 115,0m 
-  komory zasuw na sieci wodociągowej, w ilości 6 sztuk 
-  hydrantów p.poŜ. Dn 80mm, w ilości 26 sztuk 

 

 

2.0.   PODSTAWA  OPRACOWANIA 

• Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Inwestorem, t.j.  
Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, 

• wypisy i wyrysy:  z  MPOZP  m. Lęborka  ( uchwała  RM w Lęborku  Nr  
LXV-643 /2002  z dnia  27.09.02 r.,    z   MPZP  osiedla  „ Lębork-Wschód ”  
w Lęborku  ( uchwała  RM w Lęborku  Nr  LX-514/2010  z dnia  10.11.10 r. ),   
oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  
( dla terenów nie posiadających miejscowych planów )  -  wg treści 
zawartych w odpowiednich  Projektach Budowlanych, 

• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  nr  RDOŚ-  
      Gd-WOO. 4210. 18.2012.KLP.21  dnia  06.03.2013 r.,  wydana przez   
      Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
• Warunki techniczne MPWiK Lębork znak NL(AS)/0641/2011 z dnia 

17.02.2011r., znak  NL/1425/2012 z dnia 05.04.2012 r. oraz dodatkowa 
korespondencja uzupełniająca, 
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• Inne wymagane przepisami prawa decyzje i uzgodnienia,  w tym opinia  
ZUDP  przy  SP w Lęborku, 

• Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 243 z 2010 r., 
poz. 1623, z późniejszymi zmianami) 

• Aktualne mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
• Wizje lokalne i domiary w terenie, 
• Pozostałe obowiązujące normy i przepisy branŜowe. 

 
 

3.0.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie Gminy Miejskiej Lębork 
w najdalej na wschód wysuniętej części miasta oraz na terenie Gminy Nowa 
Wieś Lęborska. 

Obszar realizacji inwestycji przylega do głównych tras komunikacyjnych 
północnej części województwa – drogi krajowej nr 6 i linii kolejowej 202 Gdańsk 
Gł. – Stargard Szczeciński. 

Planowane Osiedle Lębork Wschód od strony N i NW graniczy z ulicami 
Abrahama i Witosa od W i S z terenami uŜytkowanymi rolniczo i Strugą 
Rybnicką. 

 Pod względem podziału fizycznogeograficznego (Kondracki) miasto 
Lębork i miejscowością przyległą leŜą w obrębie trzech mezoregionów. Prawie 
cały obszar miasta leŜy w Pradolinie Łeby – Redy, północno wschodnia część 
(najbliŜsza inwestycji) na Wysoczyźnie śarnowieckiej, a na południu miasto 
obejmuje swymi granicami strefę krawędziową Pojezierza Kaszubskiego. 

Dzielnica „Lębork Wschód” stanowi rejon obecnie słabo 
zagospodarowany. Dominującą część zajmują nieuŜytki porolne oraz obszar 
byłego lotniska podlegający wtórnej sukcesji w kierunku boru suchego (brzoza, 
sosna, wrzos). W części północnej znajduje się  nieczynny spichlerz (elewatory 
zboŜowe) oraz niewielki kwartał (ul. Witosa i Mikołajczyka) zabudowy 
jednorodzinnej. 

Teren inwestycji charakteryzuje się niekorzystnymi warunkami glebowymi 
dla rozwoju produkcji rolnej. Dominują tu niskiej produktywności gleby VI klasy 
bonitacyjnej zaliczone w większości jako gleby nieprzydatne rolniczo. Na całym 
obszarze występują gleby mineralne - piaszczyste lokalnie w strefie rzeki 
z elementami ilastymi. 

 

 

4.0.   WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

4.1.  Budowa geologiczna i warunki wodne 

Pod względem geologicznym jest to typowy teren młodoglacjalny, który 
budują utwory czwartorzędowe, przede wszystkim plejstoceńskie. Istniejąca 
rzeźba powstała w wyniku działalności lądolodu i jego wód roztopowych 
w okresie zlodowacenia Bałtyckiego.  

Pradolina Łeby – Redy wykształciła się w wyniku recesji zlodowacenia 
i odpływu wód lodowcowych na zachód,   w związku z czym dno doliny budują 
przede wszystkim utwory fluwioglacjalne  i lokalnie młodsze utwory holoceńskie.  

 



6 

 

 

Utwory plejstoceńskie  reprezentowane są głównie przez piaski róŜnej 
frakcji  z domieszką Ŝwirów i otoczaków. Utwory holoceńskie – torfy i namuły 
rzeczne – występują najczęściej w róŜnego rodzaju zagłębieniach 
bezodpływowych (poza trasą przebiegu inwestycji). 

 W ujęciu przestrzennym planowane zamierzenie przebiegać będzie 
w granicy pasów drogowych oraz w części - na terenach działek 
sąsiadujących we władaniu róŜnych właścicieli. 

Wodę gruntową jako zwierciadło swobodne stwierdzono na 
głębokościach od 1,9 do 2,7m. 

Przedstawiony obraz warunków gruntowo-wodnych odnosi się do okresu 
wierceń i będzie zaleŜeć od pory roku i wielkości opadów atmosferycznych. 
Przewiduje się zmianę intensywności sączeń oraz wahania ustabilizowanego 
zwierciadła w granicach ± 0,5 m.  

 

4.2.  Warunki geotechniczne 

Występujące w podłoŜu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.  

Do  poszczególnych  warstw  zaliczono  grunty  o  zbliŜonych  cechach  
fizyko-mechanicznych.  Z  podziału  na  warstwy  wyłączono  niekontrolowane  
nasypy, ze względu na zmienny skład i chaotyczne ułoŜenie cząstek.   

 Wyszczególniono następujące warstwy geotechniczne: 

- warstwa geotechniczna I – obejmująca piaski średnie, piaski grube, 
wilgotne i nawodnione, występujące w stanie 
średniozagęszczonym. Wartość charakterystyczną stopnia 
zagęszczenia przyjęto w wysokości ID(n)=0,55.  

- warstwa geotechniczna II – Ŝwiry, wilgotne, średniozagęszczone.  
Wartość charakterystyczną stopnia zagęszczenia przyjęto 
w wysokości ID(n)=0,50.  

W świetle rozporządzenia Nr 839 Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126 z dnia 
8.10.1998r.), na badanym terenie występują proste, korzystne warunki 
gruntowo-wodne, a projektowana sieć naleŜy do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

 

 

5.0.   OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 

Całość prac projektowych z branŜy sanitarnej rozwiązana została zgodnie 
z ustaleniami z Inwestorem, Zarządcami poszczególnych terenów oraz 
warunkami technicznymi do projektowania wydanymi przez MPWiK i UM 
w Lęborku.  

 

Trasa i miejsce włączenia: 

Projektowany układ sieci wodociągowej obejmuje swym zasięgiem 
całość terenów przemysłowych „Osiedla Wschód” oraz część terenów 
mieszkaniowych osiedla.  
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Na terenie osiedla system wodociągowy będzie miał charakter sieci 
pierścieniowej przebiegającej częściowo trasą wzdłuŜ drogi krajowej S6 
(miejsce włączenia w istn. sieć wodociągową – sieć wA300 na działce 14/5 z 
obrębu 14 m. Lębork – pas drogowy DK nr 6).  

Dodatkowo projektuje się nowy odcinek wodociągu magistralnego 
o średnicy dn 315mm, zlokalizowany na terenach rolnych wzdłuŜ ulicy 
Gdańskiej, poprzez przekroczenie rzeki Łeby, pasa drogowego ul. Młynarskiej, 
aŜ w okolice torów kolejowych linii nr 202 – miejsca włączenia w istn sieci: 
wodociąg wA300 na działce 300 z obrębu 8 m. Lęborka, oraz sieć w300 na 
działce 580 z obrębu Lubowidz, gm. Nowa Wieś Lęborska.   

Budowa odcinka sieci wodociągowej dn 315mm w pasie drogowym DK 
nr 6 (odcinek rurowy o długości ok. 13,0m) wykonany zostanie metodami 
tradycyjnymi z zastosowaniem wykopu otwartego. 

Lokalizację poszczególnych odcinków i elementów sieci wodociągowych 
pokazano w części graficznej opracowania ( rysunki nr 1/1 ÷ 1/8 ).   

Przewody rurowe: 

Zastosowano rury ciśnieniowe do wody z polietylenu PE 100RC z dwoma 
wzdłuŜnie fabrycznie posadowionymi drutami detekcyjnymi i dodatkowym 
płaszczem ochronnym z PP.  

Dla odcinków wykonywanych metodami bezwykopowymi i wszystkich 
odcinków o średnicy dn 315mm (w wykopie otwartym) zastosowano rury 
odmiany SDR11 PN16 o średnicy dn 315x28,6mm, łączone metodą zgrzewania 
czołowego za pomocą zgrzewarek. Jako rury osłonowe dla części przewiertów 
zastosowano rury SDR17 PN10 o średnicy dn 450x28,6mm. 

Dla odcinków o średnicach dn<315mm układanych w wykopie otwartym 
zastosowano rury odmiany SDR17 PN10 o średnicach dn: 90x5,4mm, 
110x6,6mm, 160x9,5mm, 225x13,4mm i 250x14,8mm, łączone metodą 
zgrzewania czołowego za pomocą zgrzewarek i/lub kształtek 
elektrooporowych. 

 Ze względu na zastosowanie alternatywnych metod montaŜu (przewierty 
– metody bezwykopowe) rury warstwowe muszą spełniać następujące 
wymagania a tym samy posiadać: Deklarację Zgodności z obowiązującymi PN, 
Atest PZH, Aprobatę Techniczną ITB potwierdzającą przydatność w technikach 
bezwykopowych oraz moŜliwość montaŜu bez obsypki i podsypki piaskowej. 
Jednocześnie odpowiadać muszą typowi 3 klasyfikacji PAS 1075 i posiadać 
potwierdzenie tego faktu certyfikatem wydanym przez niezaleŜny 
akredytowany instytut (DIN CERTCO lub TUV SUD).  

Odporność na powolną propagację pęknięć dostarczonych rur powinna 
zostać potwierdzona świadectwem odbioru danej partii rur (certyfikat 3.1 – PN 
EN 10204) wynik testu FNCT>8760h. Wszystkie łączone ze sobą rury muszą 
pochodzić od jednego producenta.     

Armatura wodociągowa: 

Projektowany układ wodociągowy wyposaŜony został w urządzenia 
zabezpieczenia przeciw poŜarowego w postaci hydrantów nadziemnych Dn 
80mm. Zastosowano hydranty typu 5053H4 sztywne o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 16 bar, wg EN 14384. Lokalizację hydrantów p.poŜ. na 
projektowanym układzie wodociągowym pokazano w części graficznej 
opracowania  ( rysunki nr 1/1 ÷ 1/8 ).   

Charakterystyka hydrantu: głowica hydrantu z Ŝeliwa sferoidalnego, 
epoksydowana i zabezpieczona przed promieniami UV (RAL 9006). Kolumna: 
grubościenna rura stalowa St 37, ocynkowana i zabezpieczona przed 
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promieniami UV, (RAL 5003) Zespół uruchamiający: stal nierdzewna. Cokół 
hydrantu: Ŝeliwo sferoidalne, epoksydowane (RAL 5012). Zastosowane hydranty 
muszą pozwalać na bezproblemową wymianę wszystkich część wewnętrznych. 
Ilość wody pozostałej – „zero” wg EN 14384 / EN 1074-6. Uszczelnienie wrzeciona 
(O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na korozję 
(zgodnie z ISO 3547-T1). Minimalny moment obrotowy uruchamiania, krańcowy 
ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, moŜliwość obrotu głowicy 
hydrantu od 0° do 360°, samoczynne odwodnienie z odcięciem ciśnienia wody. 

W węzłach połączeniowych układu wodociągowego zainstalowano 
zasuwy odcinające. Zastosowano zasuwy kołnierzowe typu E2 w wykonaniu 
długim (4700) zgodne z EN 1074-2.  

Charakterystyka zasuwy: Korpus, pokrywa i kołnierz centrujący z Ŝeliwa 
sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563, zewnątrz i wewnątrz 
epoksydowane zgodnie z EN 14901, z uwzględnieniem wszystkich zaleceń 
jakościowych i odbiorowych wynikających ze znaku jakości RAL 662 
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej (GSK). Wrzeciono ze stali nierdzewnej 
1.4162 dla DN 250-350, dla DN 400-600 stal nierdzewna 1.4021, z walcowatym 
gwintem.  Klin z Ŝeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z EN 1563 
z nawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką elastomerową (dopuszczona 
do kontaktu z woda pitna), z opróŜnieniem. Prowadzenie klina z tworzywa 
odpornego na zuŜycie o wysokich właściwościach ślizgowych; optymalna 
konstrukcja zapewniająca minimalne zuŜycie i momenty obrotowe zamykania. 
Nakrętka klina z mosiądzu (Ms 58) o małej zawartości cynku CuZn36Pb3As; 
przewymiarowanie długości gwintu pozwalające na duŜe obciąŜenie 
momentem obrotowym. Tuleja z mosiądzu (Ms 58) do uszczelek typu O-ring.   

Projektowane zasuwy o zabudowie podziemnej wyposaŜono dodatkowo 
w teleskopowe obudowy do zasuw typu 9500E2, teleskopowe skrzynki do zasuw 
z tworzywa i pokrywą Ŝeliwną typu 2051K oraz płyty podkładowe typu 3481. 

WyposaŜeniem komór zasuw na sieci wodociągowej są w szczególności: 
zasuwy noŜowe z niewznoszącym się wrzecionem, trójniki kołnierzowe skośne 
słuŜące do płukania sieci oraz zawory zwrotne kulowe typu 9841. Do konstrukcji 
komór zasuw zastosowano prefabrykaty betonowe Dn2000 oraz zbiorniki 
Ŝelbetowe prostokątne. Komory zasuw zlokalizowane na projektowanych 
przewodach wodociągowych, zabudować naleŜy w sposób umoŜliwiający 
wykonywanie pomiarów elektrycznych drutów detekcyjnych znajdujących się 
w płaszczu rurociągu przesyłowego.  

 

5.1.  Uwagi dodatkowe - zalecenia 

Stosowane rury i kształtki: PE, Ŝeliwne jak równieŜ armatura na sieci 
wodociągowej muszą posiadać pozytywną Ocenę Higieniczną Państwowego 
Zakładu Higieny oraz certyfikat dopuszczający do stosowania do wody pitnej. 

Materiały do budowy sieci muszą posiadać europejski certyfikat 
zgodności „Œ” lub, w przypadku pochodzenia z krajów nie naleŜących do Unii 
Europejskiej, znak bezpieczeństwa „B”. 

Roboty przy zbliŜeniu do elementów uzbrojenia technicznego 
wykonywać ręcznie, z pełną ostroŜnością i z właściwym zabezpieczeniem, 
stosując się do wszystkich zaleceń zawartych w uzgodnieniach branŜowych 
i protokołu ZUDP. W miejscu ich występowania naleŜy wykonać przekopy 
próbne i kaŜdorazowo ocenić i wybrać sposób ominięcia istniejącego 
uzbrojenia.  
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W razie konieczności naleŜy: zmieniać zagłębienie i/lub spadek proj. 
kanału, lub przebudować (minimalizując konieczną ingerencję) istniejące 
uzbrojenie. KaŜdorazowo zabieg taki konsultować z Projektantem 
i Właścicielem istniejącego uzbrojenia.   

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom I, z polskimi normami PN-
53/B-06584  i  BN-83/8836-02 „Przewody podziemne – roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy odbiorze”, PN -98/S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
Wymagania i badania” oraz zgodnie z warunkami BHP budownictwie specjalnym 
i opracowanymi SST.  

Lokalizację armatury oraz charakterystycznych punktów przebiegu trasy 
oznaczyć tabliczkami informacyjnymi na słupkach stalowych, zgodnie 
z wymaganiami PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia 
na przewodach wodociągowych”. 

Dla sieci wodociągowej po zasypaniu 0,3 m nad przewodem ułoŜyć 
taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z napisem “WODOCIĄG”, o szerokości 
pasa min. 200 mm (nie mniej niŜ średnica przewodu) z zatopioną wkładką 
metalową. Końcówki taśmy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów. 

 

6.0.  ROBOTY  ZIEMNE 

Dla odcinków wykonywanych metodą wykopu otwartego, przyjęto 
wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, umocnione w razie 
potrzeby pełnym szalowaniem. Rodzaj umocnienia pozostawia się do wyboru 
Wykonawcy robót (pamiętać o wymaganiach BHP! ). 

Zastosowane rury PE 100RC i dodatkowym płaszczem ochronnym z PP, 
SDR 11 i SDR17, pozwoliły na zrezygnowanie z podsypki i obsypki piaskowej. Rury 
układać naleŜy na wyrównanym podłoŜu, jako zasypkę wykorzystać grunt 
z wykopu. Wymagania dla gruntu uŜywanego na obsypkę i zasypkę rury 
i sposób wykonania robót: 
- Materiał z wykopu stosowany jako osypka i zasypka powinien zapewnić 
osiągnięcie wymaganego stopnia zagęszczenia Proctora, dostosowanego do 
przewidywanego obciąŜenia. 
-  NaleŜy unikać ściskania rur przez zbyt duŜe kamienie. 
-  PodłoŜe wykopu powinno być sztywne, umoŜliwiające prawidłową instalację 
rur. 
-  NaleŜy unikać zasypywania gruntem powodującym powstanie 
niewypełnionych przestrzeni, dziur. 
-  PodłoŜe powinno zapewnić uzyskanie spadku rur, odpowiednie podparcie na 
długości. 
-  Nie naleŜy stosować odpadów (np. asfaltu, drewna, złomu, butelek). 

Roboty przy zbliŜeniu do elementów uzbrojenia technicznego 
wykonywać ręcznie, z pełną ostroŜnością i z właściwym zabezpieczeniem, 
stosując się do wszystkich zaleceń zawartych w uzgodnieniach branŜowych 
i protokołu ZUDP. 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” tom I, z polskimi 
normami PN-53/B-06584  i  BN-83/8836-02 „Przewody podziemne – roboty 
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN -98/S-02205 „Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz zgodnie 
z warunkami BHP budownictwie specjalnym i opracowanymi SST.  
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7.0.  ODWODNIENIE  WYKOPÓW 

ObniŜenie poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być 
dokonywane w wypadkach, gdy utrudnia ona lub uniemoŜliwia wykonanie 
wykopu oraz posadowienie rurociągu, studni. ObniŜenie wód gruntowych 
powinno być tak wykonane aby ciśnienie spływowe nie powodowało 
naruszenia struktury gruntu w podłoŜu realizowanego kanału. Poziom 
zwierciadła powinien być obniŜony o co najmniej 0,5m poniŜej dna wykopu, 
przy czym obniŜenie musi obejmować okresy całodobowe ze względu 
na szkodliwe działanie wahań zwierciadła wody na strukturę gruntu. 

Pomimo, Ŝe prace powinny być wykonywane, w miarę moŜliwości 
w okresie bezdeszczowym, wykop naleŜy zabezpieczyć przed dopływem wód 
opadowych. Elementy zabezpieczające ściany wykopu muszą wystawać 
co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegający teren a powierzchnia terenu 
powinna być wyprofilowana ze spadkiem umoŜliwiającym swobodny odpływ 
wody poza wykop. 

Odwodnienie wykonać przed montaŜem rurociągów i studni w wykopie. 

Roboty ziemne rozpocząć od najniŜszego do najwyŜszego punktu 
posadowienia sieci, w celu zapewnienia grawitacyjnego odpływu wody 
z wykopu w dół po jego dnie. 

Odwodnienie wykonywać, w zaleŜności od konfiguracji terenu 
i zagłębienia sieci, za pomocą: 

a) pompy spalinowej – w najniŜszym punkcie wykopu, przed wykonaniem 
podsypki i ułoŜeniem kanału; w miejscu posadowienia pompy wykop 
poszerzyć i wykonać komorę lub studzienkę odwadniającą; 

b) systemu igłofiltrów (drenaŜ wgłębny) – w przypadkach, gdy intensywny 
napływ wód gruntowych uniemoŜliwia wykonanie skutecznego 
odwodnienia powierzchniowego; podczas prac z wykorzystaniem igłofiltrów 
ściany wykopów zabezpieczyć stalową ścianką szczelną (z wykorzystaniem 
systemów obudowy szalunkowej typu „boks”), którą podczas zasypywania 
wykopów naleŜy sukcesywnie usuwać; 

c) beczkowozów – niezaleŜnie od wybranej metody wodę z odwodnień 
odprowadzać na nieuŜytki lub do rowów melioracyjnych. 

 

8.0.  ROBOTY MONTAśOWE 

Zadanie zrealizować ściśle wg SST oraz strony graficznej i kosztorysowej 
projektu. MontaŜ rurociągów, studni i pozostałych materiałów i urządzeń, 
wykonać ściśle z wytycznymi producenta zastosowanego systemu. 

BUDOWA SIECI METODAMI BEZWYKOPOWYMI 

Dla wykonania części odcinków sieci wodociągowej wybrano 
wykorzystanie metody przewiertów sterowanych. W zaleŜności od długości 
i lokalizacji wybrać moŜna przewiert sterowany „poziomy” lub przewiert 
„horyzontalny”. Technologia przewiertu oparta jest na zasadzie wykonania 
otworu i odpowiedniego poszerzenia jego średnicy, przy jednoczesnym 
wyprowadzeniu urobku za pomocą specjalnej płuczki wiertniczej, w celu 
wprowadzenia rury przewodowej. 

Przewiert jest realizowany bez naruszenia nawierzchni terenu, obiektów 
i budowli naziemnych. Miejsca lokalizacji maszyn wiertniczych, place składowe 
odcinków rurowych i osprzętu wiertniczego, oraz miejsca wyprowadzania 
płuczki wiertniczej, zlokalizowane i uzgodnione z właścicielami terenu zostaną 
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przez wykonawcę robót w dalszym etapie inwestycji (w/w zaleŜne są od parku 
maszynowego wykonawcy, przyjętej technologii i harmonogramu wykonania 
robót).  

Całość procesu składa się z trzech etapów: 
- I etap polega na wykonaniu przewiertu pilotaŜowego za pomocą głowicy 
wiercącej z płytką sterującą i sondą pomiarową. Za pośrednictwem 
lokalizatora elektronicznego, pozwalającego na precyzyjną lokalizację głowicy 
wiercącej, wytycza się Ŝądaną trajektorię przewiertu. 
- II etap – rozwiercanie; zamiast głowicy sterującej, montuje się odpowiednio 
dobrany poszerzacz, który powracając wykonuje ruch obrotowy, tym samym 
zwiększając średnicę otworu. W czasie całego procesu wykonywania 
przewiertu, a w szczególności przy realizacji II etapu, podawana jest 
odpowiednio spreparowana płuczka wiertnicza, która słuŜy do wyprowadzania 
urobku i ciągłego stabilizowania wykonywanego otworu. 
- III etap – przeciąganie rury; do poszerzonego na odpowiednią średnicę 
otworu, wprowadzany jest uprzednio przygotowany rurociąg (w tym przypadku 
rurociąg z Ŝeliwa sferoidalnego, po zastosowaniu odpowiedniego systemu 
blokowania połączeń kielichowych), umieszczony tuŜ za ostatnim 
poszerzaczem za pośrednictwem specjalnej głowicy wciągającej. 
 

UWAGA !   

W przypadku gdy technologia zgrzewania rur PE 100RC/PP nie 
dopuszcza zgrzewania jednoczesnego wraz z płaszczem polipropylenowym 
miejsce zgrzewania musi być zabezpieczone zgodnie z instrukcją producenta. 
Zabezpieczenie miejsca zgrzewania musi być równe, jednopłaszczyznowe, nie 
moŜe być grubsze niŜ płaszcz ochronny. 

 Odporność na skutki zarysowań zabezpieczenia miejsca zgrzewania musi 
być nie mniejsza niŜ płaszcza ochronnego. 

 

9.0.  PRÓBY SZCZELNOŚCI I DEZYNFEKCJA 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu 
ciśnieniowego naleŜy przeprowadzić próby szczelności wg PN-81/B-10725. 
Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5x ciśnienie robocze, lecz nie mniej niŜ 1,0 
MPa. Próby szczelności naleŜy wykonywać dla kolejnych odbieranych 
odcinków przewodu, ale na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Zaleca się przeprowadzić 
próbę ciśnieniową hydrauliczną. Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego 
przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uŜytkownika sieci. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności naleŜy przewód 
(wodociągowy) poddać płukaniu uŜywając w tym celu czystej wody 
wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umoŜliwić 
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących 
w przewodzie. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być 
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce 
badawczej do tego upowaŜnionej. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę 
dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy uŜyciu 
roztworu PODCHLORYNU SODU w czasie 24 godzin przy stęŜeniu 2‰ tj. 1 litr 
podchlorynu sodu na 500 litrów wody w rurociągu. Po tym okresie kontaktu, 
pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić ok. 10 mgCl2/dm3. Po 
zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu naleŜy ponownie go 
wypłukać.  
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Wyniki badań i dopuszczenie do poboru wody muszą być 
udokumentowane protokołem sporządzonym przez uprawnioną jednostkę 
badawczą np. SANEPID i stanowią integralną część dokumentacji 
powykonawczej. 

 

 

10.0.   UWAGI  KOŃCOWE 

1) Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami i wytycznymi oraz 
stosować się i wypełniać wszystkie uwagi, polecenia i wytyczne, zawarte 
w dokumentacjach  ZUDP,  uzgodnieniach i decyzjach  ( w tym szczególnie 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia ). 

2) NaleŜy zabezpieczyć środowisko gruntowo – wodne przed przenikaniem 
zanieczyszczeń wód opadowych, ścieków sanitarnych z terenu budowy 
oraz zaplecza technicznego. 

3) Prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 
od 6.00 do 22.00. 

4) Powstające w trakcie budowy odpady naleŜy segregować i gromadzić 
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozić z placu 
budowy z zachowaniem przepisów o odpadach. 

5) W obrębie systemu korzeniowego istniejącej szaty roślinnej wykopy naleŜy 
prowadzić ręcznie, a w razie konieczności zastosować przeciski w rurach 
osłonowych. Wykopy nie powinny powodować obniŜenia wód gruntowych 
w obrębie systemów korzeniowych. 

6) Nie składować urobku z wykopów ani innych materiałów i środków 
chemicznych pod koronami drzew. 

7) Przy zbliŜeniach do punktów osnowy geodezyjnej zachować szczególną 
ostroŜność. 

8)  Istniejące uzbrojenie podziemne naleŜy dokładnie zlokalizować w trakcie 
realizacji robót ziemnych poprzez wykonanie przekopów próbnych. 

9)  W miejscu skrzyŜowań i zbliŜeń z istniejącą siecią energetyczną zachować 
odpowiednie odległości zgodnie z PN; prace wykonywać ręcznie. 

10)  Wszystkie odstępstwa naleŜy korygować przy udziale Inspektora Nadzoru, 
projektanta i uŜytkownika sieci. 

11)  Roboty ziemne wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz 
normami PN. 

12)  W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania wykopów na przedmioty 
zabytkowe lub szczątki archeologiczne, naleŜy natychmiast przerwać roboty 
i zawiadomić władze konserwatorskie oraz Inwestora. Ponownie prace 
moŜna rozpocząć po zezwoleniu władz konserwatorskich. 

 

        Sporządził: 

 
                              

 


